Micjskie Wodociagi i Oczyszezalnia Sp.z 0.0,
Laboratorium Centralne
86-300 Grudzigdz, ul. Curie - Sktodowskigj 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio.pl

PCA

POLRRIE CINTRUM
AKREDYZAC]|

LASORATORIUM CENTRALNE
86-300 GRUDZIADZ, ul. Curie-Skiodowskief 10

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIER 4 WYNIKI BADAN OBIETE zARh AR ED 21 8 535 4p.an
NIEAKREDYTOWANYCH, WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACH OZNACZAROSINE, WODDRIAG kDD RO IAENASp. 2 0.0,

86-300 BRUBZIADZ, vl, Micklowlcza 28/30
4789/2016 z dnia 2016-09-03

AB 680

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr

MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WODOCIAGOW i KANALIZACJI SP. Z 0.0
TYSIACLECIA 8A

87-200 WABRZEZNO

2. Miejsce/Punkt pobrania/opis prébki : SUW kurek w hydrofornii, ul. Ketrzynskiego 3, Wabrzezno
3. Badany obiekt: Woda

4. Data pobrania, godzina / dostarczenia:

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:

2016-08-16 /2016-08-16

5. Data przyjgcia do badania-data wykonania badania: 2016-08-16 / 2016-09-05

6. Zlecenie nr:
7. Kod probki:
8. Probki pobrane przez:

3267/8/2016
478%/WB/08/2016

Pracownik Laboratorium,Przemystaw Saucha zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 (A),

PN-ISO 5667-5:2003 (A)

9, Stan dostarczonej prébii; Prawidlowy
10. Numer protokotu pobrania; 83/8/2016
. Chbja
Lp. Badany parametr/wskainik Metody badaweze Jedn. miary Wynik badania Nle&e;vno YAV §nien
ia®
Akeeptowelng przez A
1  {Bawa PN-EN ISO 7887:2012 p.7 mg/l Pt 5 | 5 k;’;;ﬁ;";;‘;mgﬁz‘
Zran
2 Metnogé PN-EN ISO 7027:2003 p.6 NTU 0,29 = 0,06 1 A
3 |pH © PN-EN ISO 10523:2012 . 75w temp21,5°C |+ | 03 6595 A
4 Jon Amonowy PN-C-04576-04:1994 mg/l 0,12 += | 0,02 0,5 A
5 Zelazo PN-ISO 6332:2001 negl 40 + 5 200 A
6 Indeks Nadmanganianowy PN-EN ISQ 8467:2001 mg/l 02 1,6 + 0,3' 5,0 A
7 Twardos¢ ogdlna CaCO3 PN- ISO 6059:1999 mg/l (CaCO3) 300 + | 67 60-500 A
8 Przewodnos¢ el. wh. PN-EN 27888:1999 pSiem 582w temp25°C || 38 2500 A
o PL-PB-12 Wydanie 02 z dnia A
9 Cyjanki wolne 15.05.2014r.na podstawie testu pngil <10 -
kuwetowego Hach Lange Nr 315
Akeeptowalny praez A
10 | Liczba progowa smaku (TFN) PN-EN 1622:2006 - <1 - ";’;;;“r’a";;‘fg’o‘;;‘ggz
. Zmtan
Akceptowalny praez A
11 | Liczba progowa zapachu (TON}) PN-EN 1622:2006 - <1 - k;’;‘;:‘;f;?g"w;gzz
Zmian
PL-PB-30 Wydanie 01 z N
12 | chlor wolny 31.05.2016r mg/l 0,02 - 03

PL-PO-02/F-04

Autoryzuje Koordynator PLF/CH: E.Godziﬁ%:@
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Miejskie Wodociagi i Oczyszezalnia Sp.z 0.0. w Grudzigdzu
Laboratorinm Centralne
86-300 Grudzigdz, ul. Curie - Sktodowskicj 10,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 4504914 e-mail:laboratorium@mwio pl i
NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDYTACII ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH, WYNIKI $POZA ZAKRESU AKREDYTACI OZNACZONG »N", WYNIKI AKREDYTOWANE "A »
SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 4'789/2016 z dnia 2016-09-05
Niepe Objas
_ Lp. Badany parametr/wskaZnik Metody badaweze Jedn, miary Wynik badania wnost DZW ¥ nienia
3
=f PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
| 1 Azotany 15.09.2014r. mg/l 1,2 02 50
PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
2 | Azotyny. 15.00.2014r. mg/l <0,05 - 0,50/0,10
. PL-PB-24 Wydanie 02 z dnia A
i 3 Benzo(a)piren 15.09.2014r. pe <(,002 - 0,018
. PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
4 | Bromiany 15.09.2014r. re/l =3 ) 10
. PL-PB-25 Wydanie (2 z dnia A
3 Chlorki 15.00.2014r. mg/l 17 2 250
: . PL-PB-25 Wydanie 02 7 dnia A
6 Fluorki 15.00.2014r. mgA 0,28 0,04 1,5
PL-PB-15 Wydanic 05 z dnia A
7 Potas 15.00.2014 ¢ mg/l 2,38 0,31 -
: PL-PB-25 Wydanie 02 z dnia A
8 Siarczany 15.09.2014r. mg/l 44 4 250
PL-PB-15 Wydanie 05 z dnia A
9 Sod 15.00.2014 r. mg/l 8,35 0,90 200
Suma WWA [benzo{b)luoranten, A
benzo(k)fluoranten, PL-PB-24 Wydanie 02 z dnia
10 benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3- 15.09.2014r, ngl <0,002 ) 0,10
cd)piren] (z obliczen)
11 | chvom ogblny PN-EN IS0 15586:2005 ug/l <2 - 50 A
12 |Glin PN-EN 18O 15586:2005 ngt <5 - 200 A
13 | kadm PN-EN IS0 15586:2005 g/l <0,5 . 5 A
14 | Miedz. PN-EN IS0 15586:2005 mg/l <0,005 - 20 A
15 | Nikiel . PN-EN ISO 15586:2005 g/l 7 2 20 A
E 16 | Olw. PN-EN 130 15586:2005 ug/l <2 - 10 A
17 | Mangan . PN-BN ISO 15586:2005 pedt 21 6 50 A
PL-PB-04 Wydanie 05 z dnia A
18| Rigt . 29,00,2015r. ng/l <10 - !
Autoryzuje Koordynator PLI: Annw 01%&\(\/@/_
Objasnienia: 0 : ’

'/ Dla badan fizyko-chemicznych oszacowano niepewno$é wyniku badania / pomiaru (dla k=2 przy 95%prawdopodobienstwie) obejmujgce etap analityczny
wraz z pobraniem probki, gdy prébka rastala pobrana przez Pracownika Laboratorium (Prébobiorce) lub tylko etap amalityczny, gdy probka zostala
dostarczona przez Zleceniodaweg lub Pracownika MWiO.
%/ DZW- Dopuszezalne Zakresy Wartosci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozyeia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015) W przypadku podania jednej wartosci dolna wartose zakresu wynosi zero
Warnnek: [azotany]/50-+Hazotyny]/3 < 1, gdzie wartosei w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stgzenie azotandw (NO;) i azotynéw (NOz) w mg/l.
Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggewej lub innych urzgdzen dystrybueji nie moze przekraczaé wartosei 0,10 mg/i

*/A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji.nr AB 680; N- metoda nieakredytowana;, R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru regulowanege prawnie);

W-norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastgpienia.

Badanie - Liczba progowa zapachu/smaku-wykonano metoda parzysta, uproszezons, wyboern niewymuszonego przy lezbie oceniajgeych min.3 osoby,

temperatura badania: (2322)°C, precyzja badania min. 66 %;
Wiynik badania; liczba progowa zapachw/smaku <1 nalezy interpretowa¢ jako brak zapachu/smaku (Akeeptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian);

Wynik badania: liczba progowa zapachwsmaku >1 nalezy interpretowad jako nieakceptowalny.

PL-PO-02/F-04
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Miejskie Wodociagi i Oczyszezalnia Sp.z 0.0, w Grudzigdza

Laboratorivim Centralne
86-300 Grudziadz, ul. Curie - Sklodowskiej 10,

tel{36) 4504913 fax, (56) 4504914 e-mail:laboratorium@umwio.pl

NINIEJSZE SPRAWQZDANIE Z BADAN ZAWIERA WYNIKI BADAN OBJETE ZAKRESEM AKREDY¥TACJH ORAZ BADAN
NIEAKREDYTOWANYCH. WYNIKI SPOZA ZAKRESU AKREDYTACH OZNACZONO ,N*, WYNIKI AKREDYTOWANE 4™

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 4789/2016 z dnia 2016-09-05
. Wynik Jednostka! | Niepew 3 Obiagni
Lp Badany parametr/wskaznik Metoda badawceza badania nogé * NDW enjﬁa o
1 Bakterie grupy coli (metoda filtracii PN-EN ISO 9308- 0 #/100ml . 0 AR
membranowej) “1;2014-12 .
2 Enterokoki [paciorkowce katowe] (metoda |  PN-EN ISO 7899- 0 jtk/100mI ) 0 AR
filtracji membranowe)) 2:2004
3 Escherichia coli (metoda filtracji PN-EN IS0 9308-1: 0 jtk/100m1 . 0 AR
membranowe)) 2014-12 :
Mikroorganizmy w 1 ml na agarze g . bez
41 odzywezym wtemp.22 st.C (metoda }2;2}21\]255{? 1 Jtk/lml <0:4> | nieprawidtowych AR
plytkowa, posiew welebny) ' ' gmian
Mikroorganizmy w 1 ml na agarze . .
5 odzywezym w temp.36 st.C (metoda 12;2?;5340 0 Jtk/ml - 50 AR
plytkowa, posiew welebny) ’

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerm
Objasnienia:
'/ liczba jednostek tworzacych kolonie w okreslonej objetosci probki odniesienia.
¥/ Badania bakteriologicznego — przedzial ufnodei dla wyniku badania (przy 95% prawdopodobienstwie) wyznaczony na podstawie normy PN-EN
IS0 8199:2010.
*/ NDW — Najwyzsza Dopuszezalna Wartos¢ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakodci wody
Erzcznaczunej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989/2015)

! A-metoda akredytowana zgodnie z zakresem akredytacji nr AB680; N- metoda nieakredytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie);

Laboratorium mote wykonywat badania wody praernaczonej do spoiyeia preez Iudzi - zgodnie 7 Ustawq z dnia 7 czerwea 2001 1. o zhiorowym seopatrzeniu
W wadg i zhlorowym odprowadzanin Sciekdw. ( tekst jednolity Dz. U. 7 2015 , poz. 139), posiada zatwierdzenie Pavistwowef Inspekeji Sanitarnej-DECYZJA
NR 96/N.HK/16 na badanic prébek wody prieznaczonef do speiycia.

Badania mikrobiologiczne wody sg wykonywane metodawmi referencyjnymi zgodnie 7 wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. w sprawie jakoscl wody przeznaczonej do spolycia priez ludzi (Dz, U. poz. 1989/2015)

Qswiadezenie:
1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiekiu,

2 Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.

3. Klient ma prawo ztozenia skargi w terminie 14 dni od daty wykonania badania jub nadania sprawozdania z badan poczty

4. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogei za pobranie i transport probek

5. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium dokonuje opisu migjsca/punktu pobrania na podstawie informacji
uzyskanych od klienta, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ei za wiarygodnogé tego opisu, .

6. Laboratorium jest odpowiedzialne przed Klientem za prace podwykonawcy, 7 wyjatkiem przypadio, kiedy podwykonawea zostat wskazany przez kienta lub organ stancwigey

Ogdlna liczba stron Sprawozdania z badan: 3.

Rozdzielnik:
1. Zleceniodawca
2 .a/a
Kigrownik Laboratorium:
Kierownik|Laboratorivm
KONIEC N
mgr in3j Priemystaw Sauche
PL-PO-02/F-04 Wydanie 03 z dnia 01.02.2016r Strona 373
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 267731/16/GDY

F@SFA (Galta

Probka (wg dekiaracii Zlecenivdswey)
WODA UZDATNIONA

Data poboru: 16.08.2016
Probka nr 4789

Stan praobki bez zastrzezen

Zleceniodawca

MIEJSKIE WODOCIAGI I OCZYSZCZALNIA SP. 2
0.0.

MICKIEWICZA 28/30

86-300 GRUDZIADZ

Data przyjecia probki: 2016-08-18
Data zakeoriczenia badan: 2016-09-05 Zlecenie z dnia 2016-08-18
| Data utworzenia sprawozdania: | 2016-09-05 Probki dostarczone przez Zleceniodawee
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Zawartosé plerwiastkow ¥ PN-EN ISO 17294-2:2006
Arsen yg/l < 1,0 <10 zgodny
Antymon ug/l 0,16 <5 zgodny
Bor mg/l 0,022 <1,0 zgodny
Selen Hg/l <1,0 =10 zgodny

* Akryloamid PB-119/GC wyd. I z dn. 02.05.2011 pag/l <0,03 £0,10 zgodny

* Epichiorohydrynat? PB-147/GC wyd. IT z dn. 20.10.2014 pg/l <0,05 =0,10 zgodny

* | otne zwiazki organiczne 1 PB-147/GC wyd. II z dn. 20.10.2014
Chioroform pg/i < 1,0 =30 zgodny
Bromaodichlorometan na/l < 1,0 <15 zgodny
Dibromochlorometan ug/l <1,0 - -
Bromaform Hg/l < 1,0 - -
1,2-dichioroetan {(EDC} ua/l < 1,0 3,0 zgodny
Chlarek winylu {CV) pa/l < 0,2 =0,50 zgodny
Benzen pg/l < 0,5 1,0 zgodny
3 THM ({chloroform, bromedichlorometan,
dibromochlorometan, bromoform) ug/1 <40 <100 zgodny
Z Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (X TRI i PER) pg/t < 2,0 <10 zgodny

* pestycydy chloroorganiczne 1 1 PN-EN ISO 6468:2002
a-HCH ug/! < 0,010 <0,10 zgodny
B-HCH pa/l < 0,010 =0Q,10 zgodny
y-HCH ua/l < 0,010 £0,10 zgodny
B-HCH pay/l < 0,010 £0,10 zgodny
HCB ugy/l < 0,010 <0,10 zgodny
Aldryna g/l < 0,010 0,030 zaodny
Dieldryna g/l < 0,010 0,030 zgodny
Endryna ug/l < 0,010 <0,10 zgodny
Izadryna pg/l < 0,010 <0,10 zgodny
Heptachlor ua/l < 0,010 <0,030 zgodny
Epoksyd heptachloru g/l < 0,010 <0,030 zgodny
op'-DDD pg/! < 0,010 50,10 zgodny
op'-DDE Kg/l < 0,010 <0,10 Zgodny
op'-DDT pal < 0,010 £0,10 zgodny
pp'-DDD pa/l < (0,010 <0,10 zgodny
pp'-DDE pa/l < 0,010 £0,10 zgodny

Autoryzowat: Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii
Tomasz Wesolowski, Kierownik Pracaowni Analiz Srodowiska

Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelhy Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszezyriska 180

Wynlki odnosza sie wylacznie do badanych probek. I=sli nie okredlono inaczej podana niepewnost pomiaru zostala oszacowana dla wspdkezynnika k=2 i poziomu ufnoéci 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody 1.5. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnos¢ 1.5. Hamilton Poland 5.A. jest ograniczona wytacznie do
danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwlerdzona ninlejszym sprawozdaniem podiega Qgolnym Warunkom Swiadczenla Usfug 1.5, Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na

stronle www.hamilton.com.gl :

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 1/ 2

1.8, HAMILTON POLAND S.A,
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 95 00

I

Faormularz PO-14/08d wyd. z dn, 06.06.2014
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 267731/16/GDY

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

pp'-DDT pg/l < 0,010 0,10 zgedny

cis-chlordan g/l < 0,010 <0,10 zgedny

trans-chlordan g/l < 0,010 <0,10 zgodny

% Pestycydow pg/l < 0,05 = 0,50 zgodny

1} Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U.
2015, poz. 1989).

Autoryzowal: Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii
Tomasz Wesotowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Zatwierdzif: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyniska 180

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek. Jedll nie okreslono inaczej podana niepewnosé pormiaru zostala oszacowana dla wspélczynnika k=2 | poziomu ufnodci 95%.
Ninleisze sprawozdanie nie mozZe byé powielane w czesci bez plsemne] zgody 1.5, Hamilton Paland S.A. Odpowiedzialnos¢ 1.5, Hamliton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie do
danych zawartych w jego oryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkem Swiadczenia Ustug 1,5. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na
stronie www. hamiiten.com.pl

* Badanle akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 2/ 2 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

ul. Chwaszczyriska 180, B1-571 Gdynia, tel. +48 58 766 89 00







